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Viessmann Vitodens 100-W zért égésterl gazkazan 35 kW
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Viessmann Vitodens 100-W 35 kW
1. FuUstgdzelvezetés daroab jegyzék:
Ssz, [Megnevezés: Méret: [Mennyiség | Anyog: | Gyarto: fisszes egyenériek
1 |Elencrzd egyenes idom |#80/125mm 1db PPS/Alu | Tricox 0,3
2 | posesamiis eas  |"fam™ | 4db PPS/Alu | Tricox 3
3 Ferdetetd boritas |#80/125mm 1db PPs/Alu | Tricox -
5 | Flogdleges végelen [og0/105m | 140 PPS/Alu | Tricox 1,5

tisszes egyenérték hossz: 4,80m

Maximalis egyenérték hosszi 8m —>
Megfelell

csatlakozas G 16 os méroé felé
Hulladékos helyiségben

Megrendeld: Komoré Kézség Onkormanyzat
4622 Komoré Ady Endre ut 4. KT
Munka targya: Altalanos iskola Konyha-Etterem fiitéskorszer{isités Détum:
4622 Komoro Pet6fi ut 18. 2018.01.
Rajz megnevezése: Belso gazellatas Etterem alaprajz Meéretarany:
Fiigg6leges csdterv M=1:50
Tervezo: BIRO ROLAND Rajzszam:
4551 Nyiregyhaza Elet t 44.
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