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I. FUstgazelvezetés darab jegyzék:
Ssz, [Megnevezés: Méret: [Mennyiség: | Anyag: | Gyarté: Beszes Sgyonrtek
1 |Elencrzd egyenes idom|880/125mm 1db PPS/Alu | Tricox 0,3
T .
2 R T PPS/Alu | Tricox 6
3 Ferdetetd boritas |#80/125mm 1db PPs/Alu Tricox -
5 FUggbleges végelem #80/125mm 1db PPS/Alu Tricox 15 1
tisszes egyenérték hossz: 6,80m
Moximalis egyenérték hossz: 8m —>
Megfelell

Viessmann Vitodens 100-W zart égésterl gdzkazdn 35 kW

Megrendel6: Komoré Kézség Onkormanyzat KT

4622 Komord Ady Endre ut 4.
Munka targya: Altalasnos Iskola 0j épiilet Détum:

4622 Komor6 Ady Endre ut 4. 2018.03
Rajz megnevezése: Bels§ giz alaprajz Meéretarany:

Fliggdleges csOterv M=1:50

Tervezo: BiRO ROLAND Rajzszém:

4551 Nyiregyhaza Elet ut 44.
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